
Приложение №1
Гидравлический расчет существующих тепловых сетей

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование котельной: Котельная №452
Тепловая нагрузка, Мкал/ч: 1453,96
Расход теплоносителя, т/ч 58,003
Распологаемый напор, м.вод.ст. 10
Тепловой режим, °С 95-70

Наименовани
е начала 
участка

Наименовани
е конца 
участка

Длина 
участка, 

м

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м

Расход воды в 
подающем 

трубопроводе, 
т/ч

Потери 
напора в 

подающем 
трубопроводе

, м

Потери 
напора в 
обратном 

трубопроводе
, м

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 
под.тр-де, 

мм/м

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 
обр.тр-де, 

мм/м

Скорость 
движения 

воды в 
под.тр-де, 

м/с

Диаметр 
подающег

о тр-да 
(конструк
торский), 

м
Котельная 

№452 ТК1 20 0,209 58,0025 0,039 0,039 1,675 1,674 0,482 0,175

ТК1
Обобщенный 
потребитель 10 0,209 58,0008 0,019 0,019 1,674 1,674 0,482 0,175
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