
Приложение №1
Гидравлический расчет существующих тепловых сетей

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование котельной: Центральная котельная
Тепловая нагрузка, Мкал/ч: 1545,67

Отопление, Мкал/ч- 1426,56
Расход теплоносителя, т/ч 61,003
Распологаемый напор, м.вод.ст. 10
Тепловой режим, °С 95-70
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Центральная котельная ТУ1 30 0,15 36,0381 0,131 0,129 3,794 3,729 0,588 0,125
Центральная котельная ТК1 5 0,1 10,2858 0,015 0,015 2,692 2,646 0,378 0,07

ТК1 ТК17 56 0,1 9,1334 0,137 0,135 2,126 2,09 0,335 0,07
ТК17 ТК10 61 0,1 7,9004 0,112 0,11 1,595 1,569 0,29 0,07
ТК10 ТК11 61 0,1 7,8993 0,112 0,11 1,594 1,569 0,29 0,07
ТК11 ТК12 74,5 0,1 7,8981 0,136 0,134 1,593 1,57 0,29 0,07
ТК12 ТК13 89 0,1 3,0177 0,024 0,024 0,238 0,237 0,111 0,05
ТК13 ТК14 26 0,05 1,4576 0,067 0,066 2,239 2,214 0,214 0,05
ТК14 Дом творчества 68,5 0,05 0,7273 0,045 0,045 0,569 0,567 0,106 0,05
ТК14 Гараж №1 10 0,05 0,7302 0,007 0,007 0,574 0,572 0,107 0,05
ТК13 Кухня 37,7 0,05 1,5583 0,111 0,11 2,555 2,528 0,228 0,05
ТК12 Больница 5 0,05 4,879 0,142 0,14 24,709 24,324 0,716 0,05

Центральная котельная ТУ2 10 0,1 14,6792 0,063 0,062 5,463 5,366 0,539 0,08
ТУ2 ТК6 40 0,1 6,1973 0,045 0,045 0,986 0,97 0,227 0,07
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ТУ2 Школа 30,5 0,1 8,4818 0,064 0,063 1,836 1,81 0,311 0,07
ТК6 ТК7 90 0,1 3,5721 0,034 0,034 0,332 0,329 0,131 0,05
ТК7 ж.д. ул. Ленина, 7 80 0,05 3,5704 1,22 1,203 13,257 13,072 0,523 0,05
ТК6 ТУ3 20 0,07 2,6244 0,027 0,027 1,195 1,176 0,197 0,05
ТУ3 ТК18 108 0,07 1,7922 0,07 0,069 0,563 0,556 0,134 0,05
ТУ3 Школьные мастерские 1 0,05 0,8321 0,001 0,001 0,742 0,738 0,122 0,05
ТК18 ТК15 6 0,07 1,7912 0,004 0,004 0,562 0,556 0,134 0,05
ТК15 Банк 75 0,05 0,419 0,017 0,017 0,195 0,195 0,061 0,05
ТК15 ТК8 85,2 0,07 1,3721 0,033 0,032 0,333 0,331 0,102 0,05
ТК8 Почта 49 0,05 0,7574 0,035 0,035 0,616 0,614 0,111 0,05
ТК8 ТУ4 16 0,07 0,6139 0,001 0,001 0,07 0,071 0,046 0,05
ТУ5 ТК9 15 0,07 0,2344 0 0 0,008 0,007 0,017 0,05
ТК9 Дизельная 10 0,05 0,2342 0,001 0,001 0,064 0,044 0,034 0,05
ТУ5 Гараж №2 1 0,05 0,145 0 0 0,016 0,015 0,021 0,05
ТУ4 ТУ5 15 0,07 0,3796 0 0 0,028 0,029 0,028 0,05
ТУ4 Связь 1 0,05 0,2342 0 0 0,064 0,045 0,034 0,05
ТК1 ж.д. ул. Ленина, 13 24,4 0,05 1,1522 0,04 0,039 1,409 1,395 0,169 0,05

ТК17 1 кж №1 5 0,05 0,5614 0,002 0,002 0,344 0,343 0,082 0,05
ТК17 1 кж №2 5 0,05 0,6706 0,003 0,003 0,486 0,484 0,098 0,05
ТУ1 ТК2 14,5 0,15 25,6763 0,032 0,032 1,932 1,902 0,419 0,1
ТУ1 ж.д. ул. Киевская, 7 1 0,05 10,3605 0,128 0,125 111,08 109,116 1,521 0,07
ТК2 ТК16 32 0,07 5,5311 0,193 0,19 5,24 5,16 0,414 0,07
ТК16 ж.д. №2 7,8 0,05 2,6681 0,067 0,066 7,436 7,327 0,392 0,05
ТК16 ж.д. №1 62,8 0,07 2,8627 0,102 0,101 1,419 1,402 0,214 0,05
ТК2 ТК3 47,5 0,15 20,1446 0,065 0,064 1,193 1,176 0,329 0,1
ТК3 Детский сад 75 0,07 4,0864 0,248 0,244 2,872 2,832 0,306 0,05
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ТК3 ж.д. №3 22,5 0,07 2,9926 0,04 0,04 1,549 1,53 0,224 0,05
ТК3 ТК4 54,5 0,1 13,0635 0,271 0,267 4,331 4,263 0,479 0,08
ТК4 ж.д. №4 5 0,05 3,1631 0,06 0,059 10,431 10,271 0,464 0,05
ТК4 ТК5 42 0,07 9,8993 0,807 0,793 16,698 16,42 0,741 0,07
ТК5 ж.д. №7 22 0,05 3,332 0,293 0,288 11,568 11,39 0,489 0,05
ТК5 ж.д. №5 24,4 0,05 3,2772 0,314 0,309 11,193 11,022 0,481 0,05
ТК5 ж.д. №6 27 0,05 3,2897 0,35 0,345 11,277 11,104 0,483 0,05
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