
Приложение №3
Перспективный наладочный расчет потребителей тепловой энергии

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование котельной: Центральная котельная
Тепловая нагрузка, Мкал/ч: 1545,67

Отопление, Мкал/ч- 1426,56
Расход теплоносителя, т/ч 61,003
Распологаемый напор, м.вод.ст. 10
Тепловой режим, °С 95-70

Наименование узла
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, Гкал/ч

Диаметр установленной 
шайбы на под.тр-де 

перед СО, мм

Количество 
установленных шайб на 
под.тр-де перед СО, шт

Расход сетевой 
воды на СО 

после наладки, 
т/ч

Располагаемый 
напоp на вводе 
потpебителя, м

Дом творчества 0,015 5,5 1 0,72 8,712
Гараж №1 0,015 5,5 1 0,72 8,788

Кухня 0,033 8 1 1,584 8,714
Больница 0,109 14 1 4,992 8,701

Школа 0,208 17,5 1 8,4718 9,748
ж.д. ул. Ленина, 7 0,075 13 1 3,6 7,295

Школьные 
мастерские 0,02 5,5 1 0,85 9,729

Банк 0,009 4 1 0,432 9,551
Почта 0,015 5,5 1 0,72 9,45

Дизельная 0,005 3 1 0,24 9,514
Гараж №2 0,003 3,5 3 0,144 9,516

Связь 0,005 3 1 0,24 9,517

ж.д. ул. Ленина, 13 0,026 6,5 1 1,1078 9,891

1 кж №1 0,014 4,5 1 0,5889 9,694



Наименование узла
Расчетная 

нагрузка на 
отопление, Гкал/ч

Диаметр установленной 
шайбы на под.тр-де 

перед СО, мм

Количество 
установленных шайб на 
под.тр-де перед СО, шт

Расход сетевой 
воды на СО 

после наладки, 
т/ч

Располагаемый 
напоp на вводе 
потpебителя, м

1 кж №2 0,015 5 1 0,63 9,692

ж.д. ул. Киевская, 7 0,255 19,5 1 10,2428 9,487

ж.д. №2 0,066 10 1 2,7327 9,161

ж.д. №1 0,066 10,5 1 2,9354 9,09

Детский сад 0,097 12,5 1 4,2153 9,055

ж.д. №3 0,073 10,5 1 3,0521 9,467

ж.д. №4 0,078 11 1 3,2475 8,889

ж.д. №7 0,078 12,5 1 3,3463 6,828

ж.д. №5 0,075 12,5 1 3,2268 6,786

ж.д. №6 0,077 12,5 1 3,3184 6,714
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