
Приложение №2
Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование котельной: Котельная №452
Тепловой режим, °С 95-70
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Котельная 
№452 ТК1 20 0,209

Подземная 
канальная 0,002 0,002 1451,42 622 95 94,97 69,97 69,96

ТК1
Обобщенный 
потребитель 10 0,209

Подземная 
канальная 0,001 0,001 725,64 310,98 94,97 94,96 69,97 69,97
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