
Приложение №2
Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование котельной: Центральная котельная
Тепловой режим, °С 95-70
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Центральная 
котельная ТУ1 30 0,15

Подземная 
канальная 0,001 0,001 1777,76 763,55 95 94,95 70,19 70,17

Центральная 
котельная ТК1 5 0,1

Подземная 
канальная 0 0 262,48 112,16 95 94,97 69,38 69,37

ТК1 ТК17 56 0,1 Надземная 0,001 0,001 2806,27 2235,48 94,97 94,67 69,39 69,14
ТК17 ТК10 61 0,1 Надземная 0,001 0,001 3048,59 2437,9 94,67 94,28 69,49 69,18
ТК10 ТК11 61 0,1 Надземная 0,001 0,001 3038,24 2446,46 94,28 93,9 69,8 69,49
ТК11 ТК12 74,5 0,1 Надземная 0,001 0,001 3698,04 3000,7 93,9 93,43 70,18 69,8

ТК12 ТК13 89 0,1
Подземная 
канальная 0,002 0,002 4635,44 1955,41 93,43 91,89 69,35 68,7

ТК13 ТК14 26 0,05
Подземная 
канальная 0 0 854,84 363,8 91,89 91,31 68,9 68,65

ТК14
Дом 

творчества 68,5 0,05
Подземная 
канальная 0 0 2236,47 936,27 91,31 88,23 68,55 67,26

ТК14 Гараж №1 10 0,05
Подземная 
канальная 0 0 326,49 141,23 91,31 90,86 70,72 70,53

ТК13 Кухня 37,7 0,05
Подземная 
канальная 0 0 1239,51 531,94 91,89 91,1 70,34 70
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ТК12 Больница 5 0,05
Подземная 
канальная 0 0 167,01 72 93,43 93,39 71,12 71,1

Центральная 
котельная ТУ2 10 0,1

Подземная 
канальная 0 0 524,96 224,1 95 94,96 69,24 69,23

ТУ2 ТК6 40 0,1
Подземная 
канальная 0,001 0,001 2091,59 887,77 94,96 94,63 68,12 67,98

ТУ2 Школа 30,5 0,1
Подземная 
канальная 0,001 0,001 1594,83 687,18 94,96 94,78 70,25 70,17

ТК6 ТК7 90 0,1 Надземная 0,002 0,002 4496,31 3659,56 94,63 93,37 71,03 70,01

ТК7
ж.д. ул. 

Ленина, 7 80 0,05 Надземная 0 0 2781,58 2265,58 93,37 92,59 71,67 71,03

ТК6 ТУ3 20 0,07
Подземная 
канальная 0 0 855,27 359,83 94,63 94,3 65,7 65,56

ТУ3 ТК18 108 0,07
Подземная 
канальная 0,001 0,001 4533,83 1895,67 94,3 91,77 64,63 63,57

ТУ3
Школьные 
мастерские 1 0,05

Подземная 
канальная 0 0 32,6 14,4 94,3 94,26 70,29 70,27

ТК18 ТК15 6 0,07
Подземная 
канальная 0 0 245,73 105,26 91,77 91,63 64,69 64,63

ТК15 Банк 75 0,05
Подземная 
канальная 0 0 2384,34 990,85 91,63 85,94 66,02 63,65

ТК15 ТК8 85,2 0,07
Подземная 
канальная 0,001 0,001 3487,54 1482,82 91,63 89,09 66,09 65,01

ТК8 Почта 49 0,05
Подземная 
канальная 0 0 1545,43 663,16 89,09 87,05 68,31 67,44

ТК8 ТУ4 16 0,07
Подземная 
канальная 0 0 649,75 274,03 89,09 88,03 64,88 64,44

ТУ5 ТК9 15 0,07
Подземная 
канальная 0 0 588,3 246,05 86,45 83,94 63,04 61,99

ТК9 Дизельная 10 0,05
Подземная 
канальная 0 0 297,26 126,71 83,94 82,68 63,58 63,04



Наименование 
начала участка

Наименовани
е конца 
участка

Длина 
участка, 

м

Внутpен
ний 

диаметp 
участка, 

м

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово

да, т/ч

Величина 
утечки из 
обратного 
трубопро
вода, т/ч

Тепловые 
потери в 

подающем 
трубопров
оде, ккал/ч

Тепловые 
потери в 
обратном 
трубопров

оде, 
ккал/ч

Температ
ура в 

начале 
участка 
под.тр-
да,°C

Температ
ура в 
конце 

участка 
под.тр-
да,°C

Температ
ура в 

начале 
участка 
обр.тр-
да,°C

Температ
ура в 
конце 

участка 
обр.тр-
да,°C

ТУ5 Гараж №2 1 0,05
Подземная 
канальная 0 0 30,46 13,33 86,45 86,24 66,95 66,86

ТУ4 ТУ5 15 0,07
Подземная 
канальная 0 0 599,45 252,13 88,03 86,45 63,85 63,19

ТУ4 Связь 1 0,05
Подземная 
канальная 0 0 31,04 13,55 88,03 87,9 67,69 67,63

ТК1
ж.д. ул. 

Ленина, 13 24,4 0,05
Подземная 
канальная 0 0 819,06 354,48 94,97 94,26 71,59 71,28

ТК17 1 кж №1 5 0,05
Подземная 
канальная 0 0 167,51 71,74 94,67 94,37 69,58 69,45

ТК17 1 кж №2 5 0,05
Подземная 
канальная 0 0 167,51 72,85 94,67 94,42 71,88 71,78

ТУ1 ТК2 14,5 0,15
Подземная 
канальная 0,001 0,001 861,12 368,89 94,95 94,92 70,16 70,14

ТУ1
ж.д. ул. 

Киевская, 7 1 0,05
Подземная 
канальная 0 0 33,74 14,47 94,95 94,95 70,3 70,3

ТК2 ТК16 32 0,07
Подземная 
канальная 0 0 1389,61 594,34 94,92 94,67 70,1 69,99

ТК16 ж.д. №2 7,8 0,05
Подземная 
канальная 0 0 262,53 112,3 94,67 94,57 69,9 69,86

ТК16 ж.д. №1 62,8 0,07
Подземная 
канальная 0,001 0,001 2721,58 1163,92 94,67 93,72 70,73 70,32

ТК2 ТК3 47,5 0,15
Подземная 
канальная 0,002 0,002 2819,71 1208,18 94,92 94,78 70,26 70,2

ТК3 Детский сад 75 0,07
Подземная 
канальная 0,001 0,001 3256,15 1388,83 94,78 93,98 70,33 69,99

ТК3 ж.д. №3 22,5 0,07
Подземная 
канальная 0 0 976,85 417,35 94,78 94,45 70,12 69,98

ТК3 ТК4 54,5 0,1
Подземная 
канальная 0,001 0,001 2865,39 1228,23 94,78 94,56 70,51 70,41

ТК4 ж.д. №4 5 0,05
Подземная 
канальная 0 0 168,62 71,97 94,56 94,5 69,92 69,9
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ТК4 ТК5 42 0,07
Подземная 
канальная 0 0 1823,75 782,06 94,56 94,37 70,78 70,7

ТК5 ж.д. №7 22 0,05
Подземная 
канальная 0 0 742,37 317,64 94,37 94,15 70,75 70,66

ТК5 ж.д. №5 24,4 0,05
Подземная 
канальная 0 0 823,35 353,25 94,37 94,12 71,2 71,09

ТК5 ж.д. №6 27 0,05
Подземная 
канальная 0 0 911,09 389,59 94,37 94,1 70,71 70,6
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