
Приложение №4
Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующих тепловых сетей

Район: Хасанский район Приморского края
Муниципальное образование: Краскинское городское поселение
Поселок: Краскино
Наименование источников: Котельная №452

Наименов
ание узла

Располагае
мый напоp, 

м

Напор в 
подающем 

трубопроводе
, м

Напоp в 
обpатном 

тpубопpоводе, 
м

Температура 
воды в 

подающем 
трубопроводе,

°C

Температура 
воды в 

обратном 
трубопроводе,

°C

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
м

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
м

Время 
прохождени

я воды от 
источника, 

мин

Путь, 
пройденный 

от источника, 
м

ТК1 9,923 29,961 20,039 94,97 69,97 29,961 20,039 0,68 20
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